ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

1. | Gyarto

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Strafle 6 Lennestadt

2. | Forgalmazé

Hensel Hungdria Villamossagi Kft.
1224 Budapest, D(l6 u. 37-41.

3. | Termékcsoport

Direkt TCS4 (csoportos mérés)

4. | Termék megnevezés

Harom felhasznalasi helyes M63A csoportos mérés féldkabeles, feliletre szerelt kivitelben,
tulfesziltség levezetbvel, tlizeseti levalasztoval

5. | Tipus (-csalad)

HCS431

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvalaszthatatlan részét képezg, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacio: Hensel M(iszaki dokumentacié V02 (Kiadva: 2020.11.25.)
Altalanos Szerelési és Telepitési utasitas a fogyasztasmérShelyek kialakitasahoz alkalmazott Hensel Mi és HB tipust

szekrényekhez és tokozatokhoz 2020 V03 (kiadva 2020.11.25.)

mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhaszndldsra miszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély
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HEN20.TO51(HCS431)-K-3(M63A) Tf_TI

7. | Kiadas alapja

MS-09-12-v08 FogyasztasmérGhely tokozatok, szekrények direkt, azaz kozvetlen
csatlakozdsu méréssel rendelkez6 felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete

2021.02.01.

9. | Ervényesség lejarta

Visszavonasig

10. | Teriuleti érvényesség

ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Halézati Kft.;

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhalézati Zrt.;

MVM Démdsz Aramhaldzati Kft.

A termék miszaki tartalmat érint§ barmilyen valtozasrdl a Gyartd / Forgalmazo koteles tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miszaki tartalom, min&ségi probléma) a rendszerengedély visszavonhaté.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizardélagos Orizet biztositdsa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkciondlis szempontok
kielégitésére. A miiszaki felel6sség a gyartoé.

ELMU Haldzati Kft.
EMASZ Haldzati Kft.

- Simon Krisztian

- Méréstechnikai és mérGellenérzési osztalyvezetd
Kéczian Istvan

Méréstechnikai csoportvezet6

(Csoportos méréhelyek)

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

. Hajdu-Benké6 Zoltan

- Innovdcids és Technoldgiai osztalyvezetd
: Bodrogi Istvan

Halozattechnoldgiai szakteriletvezetd

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.

. Décseiné Giczi Katalin

- Aramhalézati vezetd

- Kovécs Attila Zoltan

- Méréstechnoldgiai szakreferens

MEE VET

Kovacs Laszlo
MEE VET eln6k

Tiszantuli Aramhdéldzati Zrt.;
MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

ELMU Halézati Kft.; EMASZ Halozati Kft.
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dundntdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
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A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
12. | Tipus Csoportos
13. | Modularitas Rendszerengedélyes kész elrendezés opcidval
Arszabas 1 és max. aramerdssége . . .
14. (Mindennapszaki) M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
Arszabas 2 és max. aramerdssége
15. . -
(Vezérelt)
Arszabas 3 és max. aramerdssége (H
16. . -
vagy Geo tarifa)
Arszabas 4 és max. aramerdssége
17. P B
(Autotolts)
A s 7 . s 77 Ve
18, | Arszabds 5 és max. dramerdssége M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
(Inverter)
19. | Felhasznalasi helyek szama: 3
20. | Alkalmazas Beltéri (B), Kultéri (K)
21. | Csatlakozas maddja Foldkabel (K)
22. | Elhelyezés Felliletre szerelt (F)
23. | Védbvezetd rendszere méretlen, mért | TN-C/TN-S
24. | Erintésvédelmi osztaly . osztaly, kett8s szigetelés
25, Fogadott méretlen vezeték Max. 50 mm?
keresztmetszete
26. Elmend mért vezeték Max. 25 mm?
keresztmetszete
ionalis el k éretl , ., S .
27. O'pcmna Is elemek a meretlen Tf (tulfesz. lev.) + Tl (tlizeseti levalaszto)
részben
28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs
29. | Méret Magassag 900 mm x Szélesség 900 mm x Mélység 230 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Zarlati szilardsag (lcw, Ipk, Icc) <6 kA (lew= 15 kA/1s; lpx= 30 kA)
33. | Lokofesziiltség allésag 6 kv
34. | Kérnyezeti hémérséklet min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi atlagh6mérséklet 35 C°
. . - o .
35. | Légnedvességi feltételek Rflat’lv Raratartalom atmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb
hémérséklet mellett
36. | UV allésag UVv-3llé
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallosag IK 08
. Tokozat: Uvegszalérlemény er6sitésd polikarbonat (PC-GF)
39. | Szekrény anyaga Szerel8- és takarélemez: PVC MZ, GRP
0 Korrozidallosag (fém szekrények i
" | esetén)

Megjegyzések:

Fogyasztasméré szekrény mind PVC, mind GRP szerel és takardlemezzel, fém és mlanyag emel6labbal kereskedelmi
forgalomba keriilhet.

Kizédrélagos Grizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019
szabvany 311.4 pont kizardlagos Grizet kbvetelményét biztositja, ez a masodik dbran jel6lt pontokon lezarésodrony és
lakat alkalmazasaval kivitelezhetd. A zarépecsétekhez vald roncsolasmentes hozzaférés csak a felhasznald tevékeny
kdézremilkodése altal biztosithatd. A lakat nem tartozék.

Kiegészitések:

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Héldzati Kft.
E.ON Dél-dunéntuli Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhélézati Zrt.; E.ON

HEN20.TO51(HCS431)-K-3(M63A) Tf_TI

Tiszantuali Aramhaldzati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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Rajzok, fényképek:

FENYKEP (kizardlag jé mindségi):

KORVONALRAIJZ (méretezett):

JO MINGSEGU FENYKEP A BELSO TERRESZROL (mérd, ELRENDEZESI RAJZ PLOMBALASI HELYEKKEL (kizardlag jo
vezérlG, sorozatkapocs, kismegszakito felszerelhetsége): minGségli):

Plombalasi helyek szama [db] | 4

ELMU Halézati Kft.; EMASZ Halézati Kft.
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dundntdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
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Tiszantuali Aramhaldzati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés
Mér8szekrény 3 | HB3000-CS
. s A tulfesziiltség-védelmi késziléket
Fogadd modul olvaddbetétekkel 1 | HBCSFDMK-U u es.zu SeEVe er.le eszu.e'e @ .
Mszaki adatlap alapjan kell kivalasztani
Osszeszerel6 készlet 5 | HBWD2

OPCIONALIS ELEMEK:

Megnevezés Tipusjel Megjegyzés
CsGadapter A51,A50 Szlikség szerint
Tomszelence AKMXX Szlikség szerint
Tartészerkezet Mi MS 2, Mi AL 40 | Szlikség szerint

Osszeszereld készlet

HBWD2, MiwD2

Megjegyzések:

A fogyasztasmérd szekrény kizardlag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listaban szereplSkkel egészithetdk ki.

- Tovabbi informacidk a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban talalhatoak.

- A méréhely funkciondlis egységeit a telepités soran az elGirt tajékoztatd feliratokkal el kell 1atni.
- A modul-elemhez kapcsolddo vezetékezésrél a M(iszaki adatlap és a Szerelési és telepitési utasitas tartalmaz

informaciokat.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Héldzati Kft.

E.ON Dél-dunéntuli Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhélézati Zrt.; E.ON
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Tiszantuali Aramhaldzati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démdsz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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