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Mi - system rozdzielnic skrzynkowych
Dane techniczne
Normy i przepisy

Rozdzielnice Mi spełniają 
wymagania stawiane zesta-
wom rozdzielczym (PSC) 
zgodnie z PN-EN 61439 
część 2

W myśl normy PN-EN 61439 firma Hensel jest producentem pierwotnym, którego produkty są wykorzy-
stywane przez prefabrykatorów do budowy gotowych zestawów rozdzielczych i sterowniczych. Rozdziel-
nice muszą być zmontowane i okablowywane według danych producenta pierwotnego bez zasadniczych 
odstępstw od oryginalnego typu lub systemu.

W celu spełnienia wymagań normy prefabrykator budując rozdzielnicę w oparciu o system Mi firmy 
Hensel musi przestrzegać poniższych zaleceń:

1. �Rozdzielnica powinna być wykonana z wymienionych w tym katalogu, posiadających próbę typu  
obudów.

2. �Aparaty powinny być połączone przewodami odpowiedniego typu i o odpowiednich przekrojach 
określonych w tabeli „Dobór izolowanych przewodów w rozdzielnicach” znajdującej się w rozdziale 
„Dane techniczne”.

3. �Po wykonaniu rozdzielnicy należy wykonać odpowiednie testy zgodnie z normą.

4. �Testy te muszą być poświadczone przez protokół prób.

5. �Rozdzielnica musi zostać wyposażona w tabliczkę znamionową identyfikującą producenta. 

Wszystkie obudowy firmy Hensel zostały przetestowane pod kątem następujących parametrów: 
- dopuszczalna temperatura graniczna 
- wytrzymałość izolacji 
- wytrzymałość zwarciowa 
- wytrzymałość zwarciowa przewodów PE 
- stopień ochrony IP 
- odstępy i odporność na prądy pełzające

- ��IEC 61439-2 
Zestawy rozdzielcze i sterownicze nn (PSC)

- �IEC 60999 
Wymagania bezpieczeństwa dla śrubowych i bezśrubowych zacisków dla przewodów miedzianych

- �DIN EN 50262 
Dławnice metryczne dla instalacji elektrycznych

- �IEC 60269 
Bezpieczniki nn

- �DIN 43880 
Elektroinstalacyjne aparaty do zabudowy, 
Wymiary obudowy i inne związane wymiary

- �IEC 60529 
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowę (kod IP)

- �IEC 60947-2 
Rozdzielnice niskonapięciowe –część 2, wyłączniki mocy

- �IEC 60947-3 
Rozdzielnice niskonapięciowe –część 3, aparaty łączeniowe i bezpiecznikowe

Normy i przepisy

Atesty EZU Czechy
MEEI Węgry
GOST
ASTA
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